
Anlage 2

Systemskizze Zisterne mit Rückhaltevolumen

Zulauf DN 100/125

Ablauf zum
Regenwasserkanal

Abflussdrossel
0,4 - max. 0,5l/s

V1 > 3 m³

V2

Speichervolumen
(frei wählbar)

Rückhaltevolumen

WH KASTANIEN-BG WEST-BW-Systemskizze - Zisterne

Das Rückhaltevolumen V1 der Zisterne muss mindestens 3,0 m³ betragen.
Der Rückhalteraum muss nach jedem Niederschlagsereignis über eine

Kleinmengenabflussdrossel ( 0,4 -max. 0,5 l/s)) vollständig selbst entleert werden.
Der Ablauf der Zisterne muss an den Regenwasserkanal angeschlossen werden.

Drainageleitungen dürfen nicht an den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden.

Baugebiet "West II" in Wolpertshausen

Anschlusshöhe
Kanal beachten!

(mit Herstellernachweis)

Notüberlauf


